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A -BANCA EM AÇO INOX(18304)-H=0,9/L=0,55m COM

   CUBA INOX(0,40X0,34 PROF.:0,25m) E ARMÁRIO DE

   MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO

   (INCLUSIVE NA PARTE INTERNA) NA PARTE INFERIOR

   E SOCO COM RODAPÉ RECUADO(ACABAMENTO NO

   MESMO MATERIAL DO PISO).

B -ESCANINHO PARA PRONTUÁRIOS, EM MADEIRA

   REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, NICHOS COM:

   LARG.:0,1m/h=0,35m/prof.:0,25m-EM QUANTIDADE

   IGUAL AO NÚMERO DE LEITOS

C -LAVABO CIRÚRGICO EM AÇO INOX:larg.:0,5m/prof.:0,5m,

   COM TORNEIRAS HASTE/ALAVANCA

D -DIVISÓRIA SOBRE BANCA EM ACRÍLICO 8mm-h=0,30m,

   FIXADA À PAREDE COM GRAMPOS CROMADOS E TENDO

   A EXTREMIDADE FRONTA ARREDONDADA (R=0,1m)

E -TAPETE COM TECNOLOGIA "ROLL-UP"(SISTEMA BI-CAMADA

   COM ESTOQUE DE RESÍDUO ABAIXO DA SUPERFÍCIE)

F -MICRO-EXAUSTOR ELETROMECÂNICO EM PLÁSTICO ABS

   COM ACABAMENTO ALETADO -Ø=0,15m

F3-UNIDADE EVAPORADORA DE APARELHO DE AR

   CONDICIONADO TIPO "SPLIT"

F4-UNIDADE EXTERNA DE APARELHO DE AR

   CONDICIONADO TIPO "SPLIT"

G -EXAUSTOR DE PAREDE 1/4HP EM AÇO CROMADO,

   VEDAÇÃO EM TELA ARAMADA - Ø=0,3m

G1-EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA(À PROVA DE LUZ)

G2-NEGATOSCÓPIO

H -BANCA SECA EM AÇO INOX(18304)-h=0,9m/larg.:0,6m

   COM ARMÁRIO EM ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR

   SOCO COM RODAPÉ RECUADO - PRATELEIRAS A 0,30m E

   0,60m DO PISO

I -BANCA EM AÇO INOX-h=0,9m/larg.:0,6m-COM PIA

   DE LAVAGEM(0,5X0,35-prof.:0,25m)-TORNEIRA HASTE/

   ALAVANCA COM ARMÁRIO EM ALUMÍNIO NA PARTE

   INFERIOR E SOCO COM RODAPÉ RECUADO

   (ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL DO PISO)

J -ARMÁRIO EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO

  MELAMÍNICO (L=0,9m/H=1,8m/P=0,4m)

J1-ARMÁRIO EM MADEIRA REVESTIDA COM

   LAMINADO MELAMÍNICO COM PORTAS DE VIDRO E

   CHAVE (L=2,35m/ H=2,1m / P=0,4m)

J2-ARMÁRIO SOBRE BANCA EM MADEIRA REVESTIDA COM

   LAMINADO MELAMÍNICO COM PORTAS DE VIDRO E

   CHAVE-h PISO=1,4m/P=0,4m/h=0,7m. PARTE

   SUPERIOR VEDADA ATÉ O TETO

K-ESTANTE COM BAÚ NA PARTE INFERIOR, EM MADEIRA

   REVESTIDA INTEGRALMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO

   (L=0,5m/H=1,8m/P=0,4m)

L- CORTINA DIVISÓRIA EM VINIL COM TELA TÊXTIL NA PARTE

   SUPERIOR EM TRILHOS FIXADOS AO TETO

M-SUPORTE PARA TV-20"-TIPO"GIRO-VISÃO"

N -LAVATÓRIO DE LOUÇA-TAMANHO 0,58X0,42m, COM

   TORNEIRA DE BICA ALTA, HASTE LONGA/ALAVANCA

N1-LAVATÓRIO EM INOX COM CUBA PROFUNDA DOTADO DE

   TORNEIRA ALTA E DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE

   DISPENSAÇÃO DE SABÃO

O -BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO

   MELAMÍNICO (H=0,75m/P=0,5m)

P -PRATELEIRA EM AÇO INOX - h PISO=1,4m-P=0,3m

P1-PRATELEIRA EM MADEIRA (COMPENSADO-10mm)

   REQUADRADO POR SARRAFOS(30mm), REVESTIDA COM

   LAMINADO MELAMÍNICO(INTEGRALMENTE)-h PISO=1,4m

   P=0,3m

Q -PAINEL DE CABECEIRA PARA PONTOS DE GASES E

   ENERGIA

Q1-PASSA-CHASSI RADIOGRÁFICO

Q2-VENEZIANA PARA CÂMARA ESCURA

Q3-PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS

R -FOCO CIRÚRGICO ARTICULADO, DE TETO, COM UMA CÚPULA

R1-FOCO AUXILIAR TRANSPORTÁVEL

R2-MESA AUXILIAR

T -BALCÃO EM ALVENARIA REVESTIDA COM LAMINADO

   MELAMÍNICO (h=1,1m) COM PEITORIL DE GRANITO

   BRANCO E BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM

   LAMINADO MELAMÍNICO (h=0,75m)

U -FILTRO ELÉTRICO PARA ÁGUA POTÁVEL

U1-BEBEDOURO ELÉTRICO

U2-BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA

U3-BALANÇA

U4-"PISOBOX" EM FIBRA COM DUCHA ALIMENTADA POR

   MISTURADOR

X -ARMÁRIO SOBRE BANCA EM MADEIRA REVESTIDA COM

   LAMINADO MELAMÍNICO COM PORTAS DE VIDRO E

   CHAVE-h PISO=1,4m/P=0,4m/h=0,7m. PARTE

   SUPERIOR VEDADA

X1-ESTANTE TIPO COLMÉIA ABERTA COM NICHOS DE

   0,3X0,3m EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO

   MELAMÍNICO (INTEGRALMENTE)-h=1,8m

Y -CUBA PROFUNDA-TIPO TANQUE-EM AÇO INOX

   (0,6X0,45m-PROF.:0,4m) COM CAIXA DE DECANTAÇÃO

   EM PVC. TORNEIRA HASTE/ALAVANCA

Y1-CUBA EM AÇO INOX COM DUCHA MANUAL \ AQUECEDOR DE

   PASSAGEM - TIPO BANHEIRA INFANTIL COM VÁLVULA

   DESCENTRALIZADA E FUNDO INCLINADO.

   BORDAS NO PERÍMETRO=0,1m/dimensões internas

   =0,7X0,4m/prof.máx.=0,4m/prof.mín.=0,2m

Z -BANCA EM AÇO INOX (h=0,9m), COM PIA DE LAVAGEM

   (0,5X0,35-PROF.:0,25m), COM TORNEIRA HASTE/

   ALAVANCA E PIA DE DESPEJO COM DUCHINHA MANUAL -

   ARMÁRIO EM ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR E SOCO COM

   RODAPÉ RECUADO (ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL DO

   PISO)

Z1-BANCA EM AÇO INOX (h=0,9m), COM PIA DE DESPEJO

   E DUCHINHA MANUAL E SOCO COM RODAPÉ RECUADO

   (ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL DO PISO)

EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS PRINCIPAIS

CONVENÇÃO - REVESTIMENTO S

B

1º PAVIMENTO

                             1   -NEBULIZAÇÃO / APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS..................51.90m²

                             2   -MANUTENÇÃO............................................................................13.50m²

                             3   -GERADOR.....................................................................................16.10m²

                             4   -CÃMARA ESCURA..........................................................................5.10m²

                             5   -COMANDO.......................................................................................3.90m²

                             6   -VESTIÁRIO......................................................................................3.30m²

                             7   -RADIOLOGIA.................................................................................19.04m²

                             8   -COPA...............................................................................................6.40m²

                             9   -NECROTÉRIO...............................................................................14.50m²

                             10  -UTILIDADES................................................ ..................................2.70m²

                             11  -POSTO...........................................................................................8.40m²

                             12  -SUTURA.......................................................................................11.85m²

                             13  -SANITÁRIO....................................................................................5.40m²

                             14  -SAMU........................................................... ...............................17.20m²

                             15  -BANHEIRO....................................................................................4.10m²

                             16   -GESSO........................................................................................10.70m²

                             17  -SANITÁRIO....................................................................................4.00m²

                             18  -ECG...............................................................................................3.70m²

                             19  -PROCEDIMENTOS......................................................................13.80m²

                             20  -SANITÁRIO....................................................................................3.45m²

                             21  -SANITÁRIO....................................................................................2.80m²

                             22  -RECEPÇÃO / ESPERA ADULTO................................................80.00m²

                             23  -DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOS...............................................9.50m²

                             24  -CLASSIFICAÇÃO RISCO ¨1 ¨......................................................10.75m²

                             25  -CLASSIFICAÇÃO RISCO ¨2 ¨......................................................11.15m²

                             26  -SANITÁRIO INFANTIL ...............................................................3.40m²

                             27  -FRALDÁRIO...................................................................................7.55m²

                             28  -ESPERA INFANTIL......................................................................16.00m²

                             29  -HIGIENIZAÇÃO.............................................................................7.40m²

                             30  -CONSULTÓRIO ............................................ ...............................8.20m²

                             31  -CONSULTÓRIO ............................................................................8.40m²

                             32  -DML.............................................................. .................................3.40m²

                             33  -SANITÁRIO....................................................................................3.23m²

                             34  -SANITÁRIO.....................................................................................3.23m²

                             35  -CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO...................................................10.05m²

                             36  -SHAFT............................................................. ...............................2.12m²

                             37  -ELEVADOR................................................................................................

                             38  -RESÍDUOS BIOLÓGICOS E QUIMICOS...... ................................7.35m²

                             39  -RESÍDUOS COMUNS...............................................................4.45m²

                             40  -HIGIENIZAÇÃO DE RECIPENTES...........................................4.80m²

                             41  -DEPÓSITO DE SORO.............................................................18.15m²

                             42  -AR COMPRIMIDO.....................................................................6.50m²

                             43  -VÁCUO......................................................................................6.50m²

                             44  -COPA..........................................  .............................................3.85m²

                             45  -CONSULTÓRIO ......................................................................10.50m²

                             46  -SANITÁRIO................................................................................1.74m²

                             47  -ROUPA SUJA............................................................................1.50m²

                             48  -CONSULTÓRIO ............................... ......................................10.50m²

                             49  -PRISMA .............................................. ....................................14.90m²

                             50  -CONSULTÓRIO ......................................................................10.50m²

                             51  -SANITÁRIO................................................................................1.74m²

                             52  -SANITÁRIO................................................................................2.40m²

                             53  -EQUIPAMENTO.........................................................................3.40m²

                             54  -EMERGÊNCIA.........................................................................69.70m²

                             55  -POSTO......................................................................................8.60m²

                             56  -POSTO......................................................................................9.50m²

                             57  -OBS. PEDIÁTRICA.................................................................46.85m²

                             58  -BANHEIRO......................................... .....................................4.70m²

                             59  -OBS. FEMININA.....................................................................47.85m²

                             60  -BANHEIRO.......................................  ......................................4.70m²

                             61  -OBS. MASCULINA........................ ........................................47.85m²

                             62  -BANHEIRO....................................... .......................................4.70m²

                             63  -ANTE CÂMARA........................................................................5.50m²

                             64  -QUARTO INDIVIDUAL...................... .....................................11.90m²

                             65  -BANHEIRO................................................................................3.90m²

                             66  -QUARTO INDIVIDUAL...................... .....................................11.90m²

                             67  -BANHEIRO................................................................................4.75m²

                             68  -UTILIDADES .............................................................................8,00m²

                             69  -CIRCULAÇÃO..........................................................................45.25m²

                             70  -CIRCULAÇÃO..........................................................................35.28m²

                             71  -CIRCULAÇÃO..................................   .....................................35.85m²

                             72  -DESEMBARQUE DE AMBULANCIA  ......................................33.00m²

                             73  -ACESSO COBERTO...............................................................18.95m²

                             74  -ESTACIONAMENTO DE AMBULANCIA................................ 53.00m²

                             75  -PERGOLADO METÁLICO............. ...........................................8.00m²

ÁREAS ÚTEIS 

                             76  -ESPERA........................................ ..........................................42.30m²

                             77  -ESCADA............. ..................................................................110.40m²
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OBS. MASCULINA

A=47.85m²

PD=2.80m

CONSULTÓRIO

A=10.50m²

PD=2.80m

OBS. FEMININA

A=47.85m²

PD=2.80m

OBS. PEDIÁTRICA

A=46.85m²

PD=2.80m

VEST.

A=3.30m²

PD=2.80m

ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIA

A=53.00m²
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